RAPPORT D'ECHANTILL.ONNAGE ET D'ESSAR
N° 130826 007244 05 édition du 30/08/2013

ACCREDITATION ‘Ofrﬂf

\%@ ’ N° 1-0833
PORTEE

= ECHANTILLON N°: 033918 DISPONIBLE SUR Z
Oze re www.cofracfr  FSEATE

LE DEPARTEMENT

Nom : SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

Adresse : MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC SIAEP AUMONT-JAVOL.S-LA GHAZE

Commune :48130 AUMONT-AUBRAC MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC
Site: MEOLANGE FAUBRUTE 48130 AUMONT-AUBRAC
Code du site : PSV0000004636

Point précis : AVANT TRAITEMENT

Commune: LA CHAZE DEPEYRE ‘ “LDA
N analyse client : 00069210 ARS L.R. (DDASS)
N° prélévement client : 00060503

Echantillonnage réalisé par: LDA48- CONSTANTIN David (LDC) le 26/08/2013 a 09:00
Echantillonage d'eaux destinées a la consommation humaine acerédité selon la FD T 90-520 et 1a NF EN ISO 19458(T 90-480).

Nature de I'échantillon : Eaux de consommation {ARS) Analyse demandée : B2 - BACTERIOLOGIE REDUITE LDAA43

Ref, de Féchantillon : 60503 Date de réception :  26/08/2013
Observations et réserves éventuelles: Néant

5 e ) “Date de
Paramétres 7T Résultats Unités Méthodes début

d'analyse

Analyses sur site réalisées par:  LDA48- CONSTANTIN David (LDC)

& Température du prélévement s 14.6 °C interna 26/08/2013

& Chloretotat <0.02 mg/l NF EN SO 7393-2  26/08/2013

Analyses bactériologiques réalisées par le personnel défini selon Forganigramme en vigueur

& Entérocoques intesthraux e 0 germe(s)/100mi NF £EN IS0 7899-2 26/08/2013

& Escherichiacok e " germe(s)100ml  NF EN SO 9308-1 26/08/2013

& Micro-organismes revivifiablesa22°c =~ e 181 germe(s)/ml NF EN 1S0 6222 26/08/2013

incorporation - 72h
& Micro-organismes revivifiables 436°C - 50 germe(s)/ml NF EN ISO 6222 26/08/2013

incorporation - 48h

& = paraméire accrédité E.C.=en cowrs d'analyse  N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac

Les commentaires ¢t signatures se trouvent en fin de rapport. Page 172

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous fa forme d'un facsimilé photographique intégral. Il comporte 2 pages et 0 annexe.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifi¢es par le symbolegg . Les incertitudes des
paramétres sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées peuvent &tre communiquées sur demande. Par mesure de confidentialite, aucun
résultat ne sera donné par téléphone. Les résultats mentionnés ne sont applicables gu'aux échantilfons soumis & Pessai au laboratoire, tels qu'ils sont
définis dans le présent document. L'accréditation de ta Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour fes seuls essais
couverts par l'accréditation,

Laboratoire agréé pour Ja réalisation des prélévements et des analyses terrains et des analyses des paramétres du contrfle sanitaire des eaux

- portée détailiée de Fagrément disponible sur demande,
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par Ie ministére chargé de Fenvironnement dans les conditions de Parrété du 27 ectobre 2011.

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 43000 MENDE - TéL 04 66 65 72 10 - Fax 04 66 65 72 14 - E-mail : ida@cgd8.fi



RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 130826 007244 05 édition du 30/08/2013

accrepmation Sofrac
N° 1-0833
PORTEE

l O Z é re ECHANTILLON N°: 033918 DISFONELE SR

LE DEPARTEMENT

ESSAIS

Nom : SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

Adresse : MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE
Commune : 48130 AUMQNTf

RENC

Site: MELANGE EAU BRUTE
Code du site : PSV0000004636

Date de
Paramétres = T¢C Résultats Unités Méthodes début
d'analyse
Visa technigue le :  30/08/2013 Validation le:  30/08/2013
par: Florence BESSIERES par : Le suppléant de la directrice du laboratoire
La suppléante du responsable du 'unité BAE Nicolas AZAIS
Page 2/2

La reproduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous la farme d'un facsimilé photographique intégral, Il comporie 2 pages et 0 annexe.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par Faccréditation. Elles sont idenlifiées par le symbole gg . Les incertitudes des
paramétres sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées peuvent élre communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun
résultat ne sera donné par téléphone. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis & l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont
définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAG atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais
couverts par {'accréditation.

Laboratoire agréé pour Ia réalisation des prélévements et des analyses terrains et des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux

- portée détaillée de I'agrément disponible sur demande,
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministére chargé de Penvironnement dans les conditions de 'arrété du 27 octobre 2011,

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - Fax 04 66 65 72 14 - E-mail : lda@cgd8.fr



RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAIL
N° 130826 007244 09 édition du 30/08/2013

ACCREDITATION cofrac

N°1-0833
PORTEE

\'@M@
- ECHANTILLON N°: 033922 DISPONIBLE SUR Z
OZ e re www.cofractr  geealg

LE DEPARTEMENT

Nom : SIAEF AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

Adresse : MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE
Commune 48130 AUMONT-AUBRAC

MAIRIE D'AUMONT-AUBRAC

Site: LA CHAZL 48130 AUMONT-AUBRAC
Code du site : PSV0000000752

Point précis : HABITATION PARTICULIERE
Commune: LA CHAZE DE PEYRE

LDA 48
N° analyse client : 00069216 ARS LR. (DDASS)

N° préléevement client : 00066509

Echantillonnage réalisé par : LDA48- CONSTANTIN David (L.DC) le 26/08/2013 a 09:40
Echantillonage d'eaux destinées 3 la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et Ja NF EN 1SO 19458(T 9(-480).

Nature de I'échantillon :Eaux de consommation (ARS) Analyse demandée : D1.1 - DISTRIBUTION (1) L1DA48

Ref. de Péchaantillon: 60509 Date de réception : 26/08/2013
Observations et réserves éventuelles: Néant

bate de

Paramétres 0 Résultats Unités Méthodes début
d'analyse

Analyses sur site réalisées par:  LDA48- CONSTANTIN David (LDC)

&  Température du prélévement e 15.1 °C interne 26/08/2013

& Chlorefotat 0.80 mgfl NF EN 1SO 7393-2 26/08/2013

#  Chlore libre 0.60 mg/l NF ENISO 7393-2  26/08/2013

Analyses bactériologigues réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

& Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices - 0 spore(s)/100mi NF EN 26461-2 2B/08/2013

. numération aprés 48h

& Bactéries coliformes s 0 germe(si100mi NF EN 180 9308-1 26/08/2013

& Entérocogues intestinaux e 0 germe(s)/t00ml  NF EN iSO 7899-2 26/08/2013

&  Escherichiacoi e 0 germe{s)100ml NF EN 1SO 9308-1 26/08/2013

& Micro-organismes revivifiables 822°C =~ e <t germe(s)mi NF EN IS0 6222 26/08/2013

incorporation - 72h
& Micro-organismes revivifiablesa36°C =~ <1 germe{s)/mi NF EN ISO 6222 26/08/2013
incorporation - 48h

Analyses physico-chimiques réalisées par le personnel défini selon Forganigramme en vigueur

Paramétres physico-chimiques

&  Couleur {présence=1,absence=0) e 0 qualit. NF EN ISO 7887 27/08/2013

Structure naturelle des eaux

& Conductivitéa2s’c e 308 ySicm NF EN 27888 26/08/2013
Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport. Page 1/2

La reproduction de ¢e rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé photographique integral. Il comporte 2 pages et 0 annexe.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par 'accréditation. Elles sont identifiées par e symbalegq . Les incertifudes des
paramélres sur site, physico-chimiques et bactériologiques accrédilées peuvent étre communiquées sur demande. Par mesure de confidentialite, aucun
résuitat ne sera donné par téléphone. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantilions soumis & l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont
définis dans le présent document, L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essals
couverts par F'accréditation.

Laboratoire agréé pour Ia réalisation des prélévements et des analyses terrains et des analyses des paramétres du contrdle sanitaire des eaux

- portée détaillée de I'agrément disponible sur demande,
Analyses effectuées par un aboratoire agréé par le ministére chargé de 'environnement dans les conditions de I'arrété du 27 octobre 2011.

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél, 04 66 65 72 10 - Fax 04 66 65 72 14 - E-mail : lda@cg48.fr



RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 130826 007244 09 édition du 30/08/2013

ACCREDITATION <ofrac
N® 1-0833
PORTEE

h \’%;7»
= ECHANTILLON N°: 033922 DISPONIBLE SUR Z
OZ e re www.cofrac fr ESSAIS

LE DEPARTEMENT

Nom : SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

Adresse : MAIRIE DAUMONT-AUBRAC SIAEP AUMONT-JAVOLS-LA CHAZE

.eSlte T LA CHAZE
Code du site : PSV0000000752

a ;de
Paramétres T Résultats Unités Méthodes début
d'analyse
T° mesure CDT25/correction disposilif compensation  ------—---- 20.7 °C Mesure directe(NC) 26/08/2013
&  Turbidité néphélométriqgue e 0.2 NFU NF EN ISO 7027 26/08/2013
Equilibre calco-carbonique
& pH alatempérature de mesure e 77 unité pH NF EN IS0 10523 26/08/2013
Tempéralure de mesuredupd e 20.7 °C Mesure directe(NC) 26/08/2013
Parameétres azotés et phosphorés
&  Ammonium <0.05 mgfi NH4 NF T 90-015-2 26/08/2013

Légende : & = paraméetre accrédité E.C.=encours d'analyse  N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac

Comments
méthode D de

quant 1.14421.0001 Color et selon

Visa technique le :  30/08/2013 Validation le:  30/08/2013
par. Florence BESSIERES par . e suppléant de la directrice du laboratoire
La suppléante du responsable du l'unité BAE Nicolas AZAIS

Visa technique le :  27/08/2013 @
par. Frédéric PORTAL

le technicien de l'unité chimie

Page 2/2

La reproduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous Ia forme d'un facsimilé photographique intégral. Il comporte 2 pages et 0 annexe.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par Faccréditation, Elles sont identifiées par le symbole gy . Les incertitudes des
paramétres sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées peuvent élre communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun
résultat ne sera donné par téléphone. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux &chantiflons soumis & l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont
définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais
couveris par l'accréditation.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et des analyses des paramétres du contrile sanitaire des eaux

- portée détaillée de 'agrément disponible sur demande,
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministére chargé de Penvironnement dans les conditions de I'arrété du 27 octobre 2011.

LDA 48 - Rue da Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - Fax 04 66 65 72 14 - E-mail : lda@cgd8.fr



